Umweltinstitut |
Vorarlberg gy VOI;%}'}BEI’Q

Wasserint. Innerwald Bregenz, am 21.11.2023
zH Herrn Obmann Wilhelm Berthold

ArlbergstralRe 104a

A-6752 Wald am Arlberg

Priifbericht

Priifgegenstand: Trinkwasser, Untersuchung gemaR Verordnung 'Qualitat von Wasser fiir den
menschlichen Gebrauch' (BGBI. Il Nr. 304/2001 i.d.g.F.) bzw. Kapitel B1
"Trinkwasser' (OLMB, IV. Auflage i.d.g.F.)

Auftragsnummer: 1246-0/2023-UlI Probennummer: 2
Auftraggeber: Wasserint. Innerwald
Probenstelle: Quelle Glongspitztobel, Hochbehalter

A-6752 Dalaas

Probenehmer: Peter Mattle; Umweltinstitut

Probenahmedatum: 11.09.2023 14:00 Uhr

Probeniiberbringer: Peter Mattle; Umweltinstitut

Probeneingang: 11.09.2023

Analysendatum: 11.09.2023 bis 17.11.2023

Priifergebnis

Probenahme fiir mikrobiologische gemdR OENORM EN ISO 19458 Zweck A
Untersuchung '

Probenahme fiir chemische gemal OENORM ISO 5667-5

Untersuchung

Aussehen, Farbe vor Ort OENORM M 6620 0.B.

Geruch vor Ort OENORM M 6620 0.B.

Geschmack vor Ort OENORM M 6620 0.B.

Wassertemperatur vor Ort OENORM M 6616 6.2°C
Leitfahigkeit vor Ort (bei 25°C) OENORM EN 27888 1222 uS/cm
Letterung 5, Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prifbericht darf nicht ohne schriftliche
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Auftragsnummer: 1246-0/2023-Ul Probennummer: 2

Leitfahigkeit vor Ort (bei 20°C) OENORM EN 27888 1095 pS/cm
berechnet

pH-Wert vor Ort OENORM EN ISO 10523 7.8

KBE bei 22°C (72h) OENORM EN ISO 6222 1 KBE/ml
KBE bei 37°C (48h) OENORM EN ISO 6222 3 KBE/ml
Coliforme Bakterien OENORM EN ISO 9308-1 1 KBE/100ml
Escherichia coli OENORM EN ISO 9308-1 0 KBE/100m|
Enterokokken OENORM EN ISO 7899-2 0 KBE/100m|
UV-Durchlassigkeit OENORM EN ISO 7027-1 (Trii), 96 %T/10cm

OENORM EN ISO 7887 (Fir), DIN
38404-3 (UVD)

Absorption bei 436 nm OENORM EN ISO 7027-1 (Trii), < 010/m
OENORM EN ISO 7887 (Far), DIN
38404-3 (UVD)
(kleiner Bestimmungsgrenze)

Trilbung bei 860 nm OENORM EN ISO 7027-1 (Tru), < 1.0FAU
OENORM EN ISO 7887 (Far), DIN
38404-3 (UVD)
(kleiner Bestimmungsgrenze)

Permanganat-Index - bezogen auf OENORM EN ISO 8467 0.14 mg/I
Sauerstoff

Kaliumpermanganatverbrauch - berechnet aus dem Permanganat- 0.6 mg/I
bezogen auf Kaliumpermanganat Index gemaR OENORM EN ISO 8467

pH-Wert, Labor OENORM EN ISO 10523 (pH), 7.7

OENORM EN ISO 9963-1 (KH),
OENORM EN 27888 (Lf)

Leitfahigkeit Labor (bei 25°C) OENORM EN SO 10523 (pH), 1205 pS/cm
OENORM EN 1SO 9963-1 (KH),
OENORM EN 27888 (Lf)

Leitfahigkeit Labor (bei 20°C) OENORM EN ISO 10523 (pH), 1080 pS/cm
berechnet OENORM EN 1SO 9963-1 (KH),

OENORM EN 27888 (Lf)
Gesamtharte in °dH berechnet 40.0 °dH
Saurekapazitat bis pH 4,3 OENORM EN ISO 10523 (pH), 2.25 mmol/I

OENORM EN ISO 9963-1 (KH),
OENORM EN 27888 (Lf)

Karbonatharte in °dH, berechnet OENORM EN ISO 10523 (pH), 6.3 °dH
aus der Sdurekapazitat OENORM EN ISO 9963-1 (KH),

OENORM EN 27888 (Lf)
Calcium ONORM EN ISO 17294 220 mg/|
Magnesium ONORM EN ISO 17294 43 mg/I

(ediierung 4. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Priifbericht darf nicht ohne schriftliche
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Auftragsnummer: 1246-0/2023-Ul Probennummer: 2

Eisen ONORM EN ISO 17294 < 2.0pg/
(kleiner Nachweisgrenze)
Mangan ONORM EN ISO 17294 < 2.0pg/l
(kleiner Nachweisgrenze)
Natrium ONORM EN ISO 17294 1.2 mg/I
Kalium ONORM EN ISO 17294 < 0.50 mg/l
(kleiner Bestimmungsgrenze)
Ammonium OENORM ISO 7150-1 < 0.020 mg/
(kleiner Bestimmungsgrenze)
Nitrit OENORM EN 26777 < 0.010 mg/l
(kleiner Bestimmungsgrenze)
Chlorid OENORM EN ISO 10304-1 < 1.0 mg/I
(kleiner Bestimmungsgrenze)
Nitrat OENORM EN ISO 10304-1 < 1.0mg/l
(kleiner Bestimmungsgrenze)
Sulfat OENORM EN ISO 10304-1 558 mg/|

Peter Mattle e.h.
Prufverantwortlicher

Abt. Trinkwasser

ceditering 4, Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Priifbericht darf nicht ohne schriftliche
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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Priifbericht darf nicht ohne schriftliche
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