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Zahl: Ul-5.03.01.07.03-69

Bregenz, am 11.12.2025

Betreff: Trin kwasseru ntersuchu ng

Datum der Probenahme: 30.09.2025

- Anlage/Versorgung: WV Winkel - NP Lanschützer, Winkel 11

- Auftragsnummer: 1485-0/2025-UI

- Probennummer: 1

Bezug: Ihr Dauerauftrag vom 14.07.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage übermittle ich Ihnen die im Betreff erwähnten Prüfberichte, Gutachten bzw. die

Beurteilung und gegebenenfalls weitere Beilagen.

Mit freundlichen Grüßen

Der Institutsleiter

im Auftrag

gez. Mag.a Mirjam Zoderer, MSc
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Umweltinstitut
Vorarlberg

Bregenz, am 11.12.2025
Wassergen. Dalaas-Winkel
zH Herrn Obmann Stefan Lanschützer
Winkel 11
A-6752 Dalaas

Untersuchung von Trinkwasser

Auftragsnummer: 1485-0/2025-UI

Probennummer: 1 - NP Lanschützer Stefan, Winkel 11

Probenahme am: 30.09.2025

Die vorliegende(n) Probe(n) wurde(n) verordnungsgemäß entnommen, untersucht und
begutachtet und/oder Anlagenteile normgerecht inspiziert (Verordnung “Qualität von Wasser für
den menschlichen Gebrauch“, Trinkwasserverordnung - TWV, BGBI. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.,
Codexkapitel B1 „Trinkwasser“, ÖLMB, IV. Auflage i.d.g.F. bzw. OENORM M 5874).

Ortsbefund

Witterungsverhältnisse

bei der Entnahme: trocken, vorher Regen
an den Vortagen: Vortag trocken, vorher wechselhaft mit Regen

Angaben zur Versorgung

SCHUTZGEBIET
nicht vorhanden
WASSERAUFBEREITUNG
keine

Trin kwassergutachten

gemäß LMSVG 2006 und ÖLMB Codexkapitel B1
Nach dem vorliegenden Untersuchungsbefund weist das unbehandelte Quellwasser, welches im
Versorgungsnetz beprobt wurde, keine Anzeichen einer mikrobiologischen oder physikalisch-
chemischen Verunreinigung auf.

QUELLWASSER
Die mikrobiologische Untersuchung weist einen unauffälligen Befund auf.

Die physikalisch-chemische Untersuchung weist folgenden Befund auf:
Uran (Parameterwert: 15 ig/l) ist nachweisbar, der Gehalt liegt jedoch unterhalb des
Parameterwertes.
Es sind geringe Spuren von Eisen (Indikatorparameterwert: 200 ig/l) nachweisbar.
Das Wasser weist einen leicht metallischen Geschmack auf.
Die Ergebnisse der weiteren physikalisch-chemischen Parameter sind unauffällig.
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Umwe ltinst itut
Vorarlberg

Wassergen. Dalaas-Winkel Bregenz, am 11.12.2025

zH Herrn Obmann Stefan Lanschützer
Winkel 11

A-6752 Dalaas

Prüfbericht

Prüfgegenstand: Trinkwasser, Untersuchung gemäß Verordnung ‘Qualität von Wasser für den
menschlichen Gebrauch‘ (BGBI. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.) bzw. Kapitel B1 ‘Trinkwasser‘
(ÖLMB, IV. Auflage i.d.g.F.)

Auftragsnu mmer:

Auftraggeber:

Probenstelle:

Probenehmer:

Probenahmedatum:

Probenüberbringer:

Probeneingang:

Analysendatum:

Prüfergebn is

1485-0/2025-UI Probennummer:

Wassergen. Dalaas-Winkel

NP Lanschützer Stefan, Winkel 11

A-6752 Dalaas

Mag.a Mirjam Zoderer; Umweltinstitut

30.09.2025 12:50 Uhr

Mag.a Mirjam Zoderer; Umweltinstitut

30.09.2025

30.09.2025 bis 11.12.2025

Parameter Ergebnis Einheit Norm/Sandertext

Probenahme für mikrobiologische Zweck A gemäß OENORM EN 150 19458
Untersuchung

Probenahme für chemische Untersuchung gemäß OENORM 150 5667-5

Aussehen, Farbe vor Ort oB. OENORM M 6620

Geruch vor Ort o.B. OENORM M 6620

Geschmack vor Ort OENORM M 6620
leicht metallisch

Wassertemperatur vor Ort 14.0 C OENORM M 6616

Leitfähigkeit vor Ort (bei 25°C) 770 iS/cm OENORM EN 27888

Leitfähigkeit vor Ort (bei 20°C) berechnet 690 iS/cm OENORM EN 27888

pH-Wert vor Ort 7.4 OENORM EN 150 10523

UV-Transmission (UVT-100) nach Filtration 97 %T/lOcm DIN 38404-3 (UVD), OENORM EN 150
7887 (Fär) - Filter 0,45 .tm

Färbung - spektraler Absorptionskoeffizient < 0.10 /m DIN 38404-3 (UVD), OENORM EN 150

beL 436 nm nach Fiftration (kleiner Bestimmungsgrenze) 7887 (Fär) - Filter 0,45 lim

KBE bei 22°C (72h) 7 KBE/ml OENORM EN 150 6222

KBE bei 37°C (48h) 0 KBE/ml OENORM EN SO 6222

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche
Genehmigung des umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens; o.B. = ohne Besonderheiten
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Auftragsnummer: 1485-0/2025-UI Probennummer: 1

Peter Mattle e.h.

Prüfverantwortlicher

Abt. Trinkwasser

itj.:i ‘

AMI SSIG NATUR

Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des E-Government-Gesetzes.

Mechanismen zur Überprüfung des elektronischen Dokuments sind unter
https://www.signaturpruefung.gv.atl verfügbar.

Ausdrucke des Dokuments können bei dem

Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit
des Landes Vorarlberg
Montfortstraße 4
A-6901 Bregenz
E-Mail: umweltinstitut@vorarlberg.at
überprüft werden.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche
Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens; oB. = ohne Besonderheiten
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umwe1tinstituthrnr1hprnr1berg
Vorarlberg uriserLa

Beilage Trinkwasser

1. Anforderungen an Trinkwasser gemäß Trinkwasserverordnung

(TWV, BGBI. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.)

Werte für nicht Werte direkt nach
mikrobiologische

desinfiziertes Trinkwasser Abschluss der
Parameter - Indikatorparameter

und Netzproben Desinfektion

KBE bei 22°C (Koloniebildende Einheiten 22°C) * 100 KBE/ml 10 KBE/mI

KBE bei 37°C (Koloniebildende Einheiten 37°C) * 20 KBE/ml 10 KBE/mI

coliforme Bakterien * 0 KBE/100 ml 0 KBE/250 ml

Escherichia coli 0 KBE/100 ml 0 KBE/250 ml

Enterokokken 0 KBE/100 ml 0 KBE/250 ml

Clostridium perfringens * 0 KBE/100 ml 0 KBE/250 ml

Pseudomonas aeruginosa * 0 KBE/100 ml 0 KBE/250 ml
* lndikatorparameter

chemische Parameter -

Wert Einheit Anmerkung
Indikatorparameter

Für den Verbraucher annehmbar
Geruch *

und ohne anormale Veränderung.
Für den Verbraucher annehmbar

Geschmack *

und ohne anormale Veränderung.

Temperatur * 25 - ohne anormale Veränderung °C
Das Wasser sollte

pH-Wert * 6,5 und 9,5 pH-Einheiten
nicht korrosiv wirken.

2500 Das Wasser sollte nicht
Leitfähigkeit bei 20°C * uS/cm

entspricht 2790 bei 25°C korrosiv wirken.

Färbung; spektraler 0,5
Absorptionskoeffizient bei Für den Verbraucher annehmbar m1
436 nm * und ohne anormale Veränderung.

Oxidierbarkeit (Kaliumper
20 mg/Imanganatverbrauch)*

organisch gebundener
ohne anormale Veränderung

Kohlenstoff (TOC) *

Eisen * 200

Mangan * 50

Geogen bedingt bis
Ammonium * 0,50 mg/I

5 mg/l zulässig.

6 Monate bis 0,5 mg/l

Nitrit 0,1 mg/l zulässig, aber nicht für
Säuglingsnahrung.
Das Wasser sollte nicht

Chlorid * 200 mg/l
korrosiv wirken.

Nitrat 50 mg/I
Das Wasser sollte nicht

Sulfat * 250 mg/I
korrosiv wirken.

Natrium * 200 mg/l
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