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Wa sser- u nd Kraftwerksge nossensch aft Au ßerwa ld

zH Herrn Obmann Hubert Salzgeber
Obere Gasse 35a

A-6752 Wald am Arlberg

Bregenz, am L9.05.2026

Inspektionsbericht

Auftragsn u m mer: 367 -O12026-Ul

Probennummer: 1, - NP Trinkwasserkraftwerk

Probennummer: 2- NP PissoniWerner, Wald 8

lnspektion am: 25.03.2026 durchgeführt von: Mag.a Mirjam Zoderer

Anlage/Anlagenteil: Quellsammelschacht (aSS) l Annatobelbachquellen, QSS 2

Annatobelbachquel len, Trinkwasserkraftwerk (TWK) Au ßerwald

Die vorliegenden Anlagenteile wurden gemäß OENORM M 5874, zur Überprüfung der
Anforderungen gemäß Verordnung "Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch",
Trinkwasserverordnung - TWV, BGBI. ll Nr. 304/2001 i.d.g.F., sowie des Codexkapitel 81

,,Trinkwasser", ÖLMB, lV. Auflage i.d.g.F., inspiziert.

Ortsbefund

Witteru ngsverhältnisse

bei der Entnahme: trocken, schön

an den Vortagen: Vortag trocken, schön, vorher wechselhaft

Angaben zur Versorgung

Die Wassergenossenschaft (WG) Außerwald bezieht ihr Trinkwasser von den
Annatobelbachquellen. Sie befinden sich in steiler Lage, orographisch links des Annatobels. Die

Quellstränge 1, 2 und 3 werden im QSS Annatobelbachquellen 1 (Baujahr 2013) und die
Quellstränge 4 und 5 sowie das Wasser aus dem QSS Annatobelbachquellen 1 im QSS

Annatobelbachquellen 2 (Baujahr 1999)gesammelt. Bei den beiden QSS handelt es sich um
Kunststoffbehälter mit Trockeneinstieg. lm TWK Außerwald wird das Wasser zur Stromerzeugung
genutzt. Hierbei handelt es sich um ein geschlossenes System und ist somit nicht hygienisch
relevant.
lnsgesamt werden ca. l-40 Haushalte versorgt, darunter befinden sich hauptsächlich
Wohngebäude, Gewerbebetriebe, ein Lebensmittelbetrieb und ein Gastronomiebetrieb. Der
durchschnittliche Tagesverbrauch liegt bei ca.270 m3/d, die Quellschüttung liegt am Tag der
lnspektion bei ca. 38,5 l/s.

Dieser lnspektionsbericht darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des

U mweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden
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Beim QSS Annatobelbachquellen l wird im Zuge der lnspektion festgestellt, dass die Belüftung
eingedrückt und dadurch nicht sicher gegen Kleintiere ist, laut Auskunft aufgrund eines
umgestürztes Baumes.

Das lnsektenschutzgitter wurde zwischenzeitlich erneuert und Fotos am 23.04.2026 übermittelt.

SCHUTZGEBIET

projektiert- DieAusweisungeinesSchutzgebietes ist in Arbeit, es ist lautAuskunft nur noch der
Bescheid ausständig. Der Fassungsbereich wird baum- und strauchfrei gehalten.

WASSERAU FBEREITU NG

keine

Mängel

QSS AN NATOBELBACHQU ELLEN 1

Es wurden keine hygienerelevanten Mängel festgestellt
QSS AN NATOBELBACHQU ELLEN 2

Es wurden keine hygienerelevanten Mängel festgestellt

QUELLWASSER

Die Zahl der KBE (koloniebildenden Einheiten) bei 37'C ist erhöht. Es handelt sich um einen
lndikatorparameter, dessen geringfügige Überschreitung toleriert werden kann.
Die weiteren mikrobiologischen Parameter weisen unauffällige Befunde auf.
Die physikalisch-chemische Untersuchung weist einen unauffälligen Befund auf.

VERSORGUNGSNETZ

Die Netzprobe weist einen einwandfreien mikrobiologischen Befund auf

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen des § 5 Z 1 der TWV
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Trinkwassergutachten

gemäß LMSVG 2005 und ÖLMA Codexkapitel 81
Nach dem vorliegenden Untersuchungsbefund weist das unbehandelte Quellwasser Anzeichen
einer mikrobiologischen, jedoch keiner physikalisch-chemischen Verunreinigung auf.

lm Versorgungsnetz sind keine Hinweise auf eine mikrobiologische Verunreinigung feststellbar.



Beurteilung
Das Wasser und/oder die inspizierten Anlagenteile entsprechen soweit untersucht in
sensorischer, physikalisch-chemischer und mikrobiologischer Beschaffenheit den Bestimmungen
der Verordnung,,Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch" (Trinkwasserverordnung,
BGBI. ll Nr. 304/2001 i.d.g.F.) und des Codexkapitels 81 ,,Trinkwasser" (ÖLMB, lV. Auflage i.d.g.F.)
bzw. geben keinen Anlass zu einer Beanstandung.

Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Die Gutachterin

ag.a Mirjam Zoderer, MSc
elektronisch gefertigt

Laut Auftrag wird der lnhalt dieses Berichts der zuständigen Behörde
gemäß § 44 Abs. 4 LMSVG elektronisch übermittelt.

§4t{tffsr*"*

Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des E-Government-Gesetzes.

Mechanismen zur Überprüfung des elektronischen Dokuments sind unter
https ://www.signaturpruelung. gv.atl verf ü gbar.

Ausdrucke des Dokuments können bei dem

lnstitut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit
des Landes Vorarlberg
Montlortstraße 4
A-6901 Bregenz
E-Mail : umweltinstitul@vorarlberg.at
überprüft werden.

*m,.
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Umweltinstilr-rt
\rorarlberg

VororlberIunser Lond

Wasser- und Kraftwerksgenossenschaft Außerwald
zH Herrn Obmann Hubert Salzgeber

Obere Gasse 35a

A-6752 Wald am Arlberg

Prüfbericht

Prüfgegenstand

Auftragsnummer

Auftraggeber:

Probenstelle:

Probeneh mer:

Probenahmedatu m:

Probenü berbringer;

Probenei ngang:

Analysendatum:

Bregenz, am 19.05.2026

Trinkwasser, Untersuchung gemäß Verordnung 'Qualität von Wasser für den
menschlichen Gebrauch'(BGBl. ll Nr.304/2001i.d.e.F.)bzw. KapitelBl'Trinkwasser'
(ÖLMB, lV. Auflage i.d.e.F.)

367-0/2026-Ul Probennummer: 1,

Wasser- u nd Kraftwerksgenossenschaft Au ßerwa ld

N P Tri n kwasserkraftwerk

A-6752 Dalaas

Mag.a Mirjam Zoderer ; Umweltinstitut

25.03.2026 12:00 Uhr

Mag.a Mirjam Zoderer; Umweltinstitut
25.O3.2026

25.03.2026 bis L3.04.2026

Prüfergebnis

Parameter Ergebnis Einheit Norm/Sondertext

Probenahme für mikrobiologische
U nte rsuch u ng

Zweck A gemäß OENORM EN ISO 19458

Probenahme für chemische Untersuchung gemäß OENORM ISO 5667-5

Aussehen, Farbe vor Ort o.B OENORM M 6620

Geruch vor Ort o.B OENORM M 6620

Geschmack vor Ort o.B OENORM M 6620

Wassertemperatur vor Ort 6.6'C OENORM M 6616

Leitfähigkeit vor Ort (bei 25"C) 787 StS/cm OENORM EN 27888

Leitfähigkeit vor Ort (bei 20"C) berechnet 705 pS/cm OENORM EN 27888

pH-Wert vor Ort 7.9 oENORM EN tSO 10523

KBE bei 22"c (72h1 26 KBE/ml OENORM EN ISO 6222

KBE bei 37"C (48h) 32 KBE/ml OENORM EN ISO 6222

Coliforme Bakterien 0 KBE/100m1 OENORM EN ISO 9308-1

Escherichia coli (E. coli) 0 KBE/100m1 OENORM EN ISO 9308-1

lntestinale Enterokokken 0 KBE/100m1 OENORM EN ISO 7899-2

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche
Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
* Untersuchung außerhalb des akkreditlerten Rahmens; o.B. = ohne Besonderheiten

lnstitut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit des [andes Vorarlberg
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Auftragsnummer: 367-O/2026-Ul

Peter Mattle e.h.

Prüfvera ntwortlicher

Abt. Trinkwasser

Probennummer: t

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche
Genehmlgung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens; o.B. = ohne Besonderheiten
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Umtveltinstitut
Vorurlberg

VororlberIunser Lond

Wasser- u nd Kraftwerksgenossenschaft Au ßerwa ld

zH Herrn Obmann Hubert Salzgeber

Obere Gasse 35a

A-6752 Wald am Arlberg

Prüfbericht

Prüfgegenstand:

Auftragsnummer:

Auftraggeber:

Probenste lle:

Probenehmer:

Probenahmedatum

Probenü berbringer:

Probenei ngang:

Analysendatu m:

Bregenz, am 19.05.2026

Trinkwasser, Untersuchung gemäß Verordnung'Qualität von Wasser für den
menschlichen Gebrauch'(BGBl. ll Nr.304/2001i.d.g.F.)bzw. KapitelBL'Trinkwasser'
(ÖLMB, lV. Auflage i.d.e.F.)

361-0/2O26-Ul Probennummer: 2

Wasser- u nd Kraftwerksgenossenschaft Au ßerwa ld

NP Pissoni Werner, Wald 8
A-6752 Dalaas

Mag.a Mirjam Zoderer; Umweltinstitut

25.03.2026 12:15 Uhr

Mag.a Mirjam Zoderer; Umweltinstitut
25.03.2026

25.03.2026 bis 13.04.2026

Prüfergebnis

Parameter Ergebnis Einheit Norm/Sondertext

Probenahme für mikrobiologische
Untersuchung

Zweck A gemäß OENORM EN ISO 19458

Aussehen, Farbe vor Ort o.B OENORM M 6620

Wassertemperatur vor Ort 7.3 "C OENORM M 6616

Leitfähigkeit vor Ort (bei 25"C) 779 ltS/cm OENORM EN 27888

Leitfähigkeit vor Ort (bei 20"C) berechnet 698 gS/cm OENORM EN 27888

KBE bei 22"c (72h1 20 KBE/ml OENORM EN ISO 6222

KBE bei 37'c (48h) 0 KBE/ml OENORM EN ISO 6222

Coliforme Bakterien 0 KBE/100m1 OENORM EN ISO 9308-1

Escherichia coli (E. coli) 0 KBE/100m1 OENORM EN ISO 9308-1

I ntestinale Enterokokken

Peter Mattle e.h.

Prüfvera ntwortlicher

Abt. Trinkwasser

0 KBE/100m1 OENORM EN ISO 7899-2

Die Prüfergebnisse bezlehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche
Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens; o.B. = ohne Besonderheiten

lnstitut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit des tandes Vorarlberg
Montfortstraße 4, 6901 Bregenz, Österreich I www.vorartberg.at/umweltinstitut I www.vorarlberg.at/datenschutz
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Auftragsnummer: 367-012026-Ul

.*$BLT 
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Probennummer: 2

*m,.

Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des E-Government-Gesetzes.

Mechanismen zur Überprülung des elektronischen Dokuments sind unter
https ://www.signaturpruef ung. gv. aV verf ügbar.

Ausdrucke des Dokuments können bei dem

lnstitut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit
des Landes Vorarlberg
Montfortstraße 4
4-6901 Bregenz
E-Mail : umweltinstitut@vorarlberg.at
überprüft werden.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf dle oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche
Genehmigung des Umweltinstltutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens; o.B. = ohne Besonderheiten
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